
地下水等の水質検査結果（月１回測定）
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R7.3.11 R7.3.26 15 3.5 8.8 6.6 12 7.4 6.9 <0.5 4.1 <5.0 2.2 無

R7.2.25 R7.3.12 15 6.9 9.0 7.0 12 7.4 7.2 <0.5 4.7 <5.0 2.5 無

R7.1.14 R7.2.6 26 8.1 7.8 7.2 11 6.8 6.8 <0.5 10.0 <5.0 4.1 無

R6.12.10 R6.12.24 26 39.0 7.3 7.8 9 6.4 6.9 <0.5 9.8 <5.0 4.1 無

R6.11.12 R6.12.12 21 30.0 8.2 13.0 8.5 10.0 7.0 <0.5 9.6 <5.0 3.8 無

R6.10.08 R6.10.22 21 2.5 7.6 7.1 8.2 6.3 6.9 <0.5 7.3 <5.0 4.7 無

R6.09.10 R6.09.30 23 3.2 7.3 6.9 7.9 6.4 6.9 <0.5 7.1 <5.0 2.5 無

R6.08.13 R6.08.27 30 10.0 7.8 13.0 8.4 8.1 7.1 <0.5 4.5 <5.0 2.9 無

R6.07.09 R6.07.24 21 170.0 7.6 18.0 9.6 9.6 6.9 <0.5 10.0 <5.0 4.0 無

R6.06.11 R6.06.26 20 77.0 8.0 12.0 7.4 7.7 6.7 <0.5 8.7 <5.0 3.2 無

R6.05.14 R6.06.17 17 18.0 8.1 9.4 8.0 7.9 6.9 <0.5 7.7 <5.0 3.5 無

R6.04.09 R6.04.22 17 3.1 7.5 5.5 8.9 7.4 6.6 <0.5 6.7 <5.0 3.7 無

R6.03.12 R6.03.29 19 5.7 7.3 7.1 11 8.0 7.0 0.6 2.7 <5.0 5.0 無

R6.02.13 R6.02.28 23 6.0 7.4 11 8.4 7.8 6.8 <0.5 11 <5.0 9.5 無 CODの数値は高いが濁りはない（経過観察）

R6.01.09 R6.01.23 23 5.6 8.3 7.6 11 7.2 7.2 <0.5 10 <5.0 7.4 無

R5.12.12 R6.12.28 26 9.6 8.0 8.1 11 7.4 7.0 <0.5 9.6 <5.0 9.1 無

R5.11.14 R5.12.06 20 5.7 8.1 7.7 11 7.2 7.3 0.6 12 18 8.9 無 COD、SSの数値は高いが濁りはない（経過観察）

R5.10.10 R5.10.24 23 5.0 8.0 7.3 7.8 6.9 7.2 <0.5 12 22 4.9 無 COD、SSの数値は高いが濁りはない（経過観察）

R5.09.12 R5.10.02 27 9.8 7.5 8.9 8.7 7.2 7.3 <0.5 7.5 23 5.2 無 SSの数値は高いが濁りはない（経過観察）

R5.08.01 R5.08.15 22 10 7.8 9.7 8.1 8.1 7.1 <0.5 14 26 7.3 無 COD、SSの数値は高いが濁りはない（経過観察）

R5.07.11 R5.08.04 22 8.6 7.8 7.7 8.7 7.2 6.9 <0.5 16 17 10 無 COD、SSの数値は高いが濁りはない（経過観察）

R5.06.13 R5.07.04 15 4.8 10 6.9 7.5 11 6.9 <0.5 3.0 <5.0 1.4 無

R5.05.09 R5.06.07 14 4.7 8.8 8.0 9.5 11 7.0 <0.5 1.7 <5.0 0.8 無

R5.04.11 R5.04.25 18 7.4 8.2 7.5 9.0 8.8 6.6 <0.5 1.8 <5.0 1.2 無

R5.03.14 R5.03.28 20 9.5 8.5 7.5 11 8.0 6.9 1.2 1.6 <5.0 1.7 無

R5.02.14 R5.03.01 19 7.7 8.2 7.3 9.8 7.5 6.9 <0.5 4.6 <5.0 3.7 無

R5.01.10 R5.01.30 23 9.0 8.0 7.8 9.2 7.4 6.8 0.8 7.5 <5.0 4.3 無

R4.12.13 R5.01.12 26 10 9.1 8.0 13 7.5 6.8 0.7 5.1 5 2.4 無

R4.11.08 R4.12.05 26 8.6 8.7 7.3 10 6.8 6.9 <0.5 4.5 8 3.5 無

R4.10.11 R4.10.27 24 7.3 9.2 7.2 11 6.9 7.0 <0.5 2.7 6 1.3 無

R4.09.13 R4.09.28 25 8.5 8.6 7.4 8.6 6.9 6.8 <0.5 4.6 5 1.9 無

R4.08.09 R4.09.05 27 8.8 8.1 8.0 12 7.4 6.8 <0.5 3.7 <5.0 2.2 無

R4.07.12 R4.08.10 22 6.2 10 7.8 8.7 7.6 6.9 <0.5 2.8 <5.0 1.9 無

R4.06.14 R4.07.06 23 7.4 8.7 7.5 9.1 8.0 7.6 <0.5 2.8 <5.0 3.3 無

R4.05.10 R4.06.09 20 7.8 9.1 7.1 10 8.2 6.8 2.8 1.7 <5.0 1.0 無

R4.04.12 R4.05.02 25 9.0 9.2 7.6 12 8.3 6.5 2.9 1.8 <5.0 2.3 無

※放流水は下水道に放流しています。
　 本表記載の検査結果は岡崎市総合検査センターに検査依頼した成績書から転記したものです。
　 放流水の基準値は「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」及び「岡崎市生活環境保全条例施行規則」を参照してください。
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