
地下水等の水質検査結果（月１回測定）

電気伝導率
（ｍｓ/ｍ）

塩化物イオン
濃度（mg/ℓ）

電気伝導率
（ｍｓ/ｍ）

塩化物イオン
濃度（mg/ℓ）

R7.3.25 R7.4.3 17 4.6 20 3.4 無

R7.2.18 R7.03.10 17 4.7 19 3.8 無

R7.1.21 R7.02.17 20 3.8 17 4.9 無

R6.12.17 R7.01.28 16 5.6 21 3.9 無

R6.11.19 R6.12.03 12 5.2 16 3.5 無

R6.10.15 R6.10.31 13 4.9 15 3.3 無

R6.09.17 R6.10.02 13 4.5 15 3.3 無

R6.08.20 R6.09.06 11 5.1 14 3.3 無

R6.07.16 R6.08.19 14 4.9 15 2.6 無

R6.06.18 R6.06.26 12 4.8 14 2.6 無

R6.06.18 R6.06.26 12 4.8 14 2.6 無

R6.05.21 R6.06.24 14 4.7 15 2.7 無

R6.04.16 R6.05.15 20 4.0 20 3.0 無

R6.03.05 R6.03.26 19 4.7 19 3.5 無

R6.02.06 R6.02.22 17 4.9 18 3.9 無

R6.01.16 R6.02.15 16 5.2 18 4.0 無

R5.12.05 R6.12.20 13 5.5 17 3.9 無

R5.11.21 R5.12.06 11 5.7 16 3.7 無

R5.10.17 R5.10.30 12 5.0 16 3.6 無

R5.09.19 R5.10.03 13 4.7 17 3.1 無

R5.08.22 R5.09.15 13 5.1 16 3.4 無

R5.07.18 R5.08.10 14 7.2 17 2.9 無

R5.06.20 R5.07.04 16 4.0 16 2.1 無

R5.05.16 R5.06.05 17 3.9 17 2.6 無

R5.04.18 R5.05.01 18 4.3 19 3.2 無

R5.03.27 R5.04.03 16 4.0 18 3.4 無

R5.02.21 R5.03.14 18 3.5 16 4.6 無

R5.01.17 R5.02.22 17 4.1 18 3.4 無

R4.12.20 R5.01.12 17 4.7 19 3.6 無

R4.11.15 R4.11.30 12 5.3 17 3.8 無

R4.10.18 R4.11.08 14 5.1 18 2.9 無

R4.09.20 R4.10.04 14 5.5 17 3.0 無

R4.08.16 R4.09.05 12 5.3 16 2.8 無

R4.07.19 R4.08.18 14 5.1 16 3.2 無

R4.06.21 R4.07.06 13 5.3 16 3.5 無

R4.05.17 R4.06.03 16 4.6 17 3.1 無

R4.04.19 R4.05.06 15 5.0 18 3.7 無

　 本表記載の検査結果は岡崎市総合検査センターに検査依頼した成績書から転記したものです。
   当処分場はH18年度に埋立が終了しています。また、クローズド型最終処分場のため放流水はありません。
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