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既設側溝へ

50VU 2.1

75VU 1.4

1Fへ立管

75VU 3.0

№8（±0）DR

20×H91

15×H90(h=49)

100VU 2.1/100 1.4m

№7(±0)

15×H38

100VU 1.9/100 2.6m

№6(+29)

15×H49

№5(+29)

100VU 2.2/100 2.3m

№4(+29)J

15×H44

100VU 2.2/100 6.1m

№3(+29)

15×H32

№2(+29)

15×H46

15×H30

№1(+29)

100VU 2.1/100 7.8m

100VU 2.1/100 7.8m

№①（+29)

15×H45(15)

100VU 2.0/100 6.0m

№②（+29)

15×H57(15)

100VU 2.1/100 2.8m

15×H63(15)

№③（+29)

№④（+29)

100VU 1.8/100 4.0m

15×H70(15)

15×H68(15)

100VU 2.0/100 6.6m

15×H63(15) 100VU 1.1/100 4.4m

100VU 1.1/100 10.2m

№⑥（+16)

№⑤（+16)

15×H62

【１Ｆ 平面図】

汚水管及び汚水桝は赤、
雨水管及び雨水桝は緑
で表示すること。

取付管、公共桝を撤去
する場合は黒で表示す
ること。

桝番号は汚水、雨水
別々に下流の数字が大
きくなるようにつける
こと。

分流区域

下水道承認工事（取付管、公共桝に関する工事）部分は
「承認工事（取付管）図面作成例」を基に作成してください。

2Fより
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設置場所

平面図 S=Free

責任技術者
合流区域

汚 φ350HP

2Fより2Fより

大

公共桝取替(±0)

100VU 2.0/100 1.0

№2（±0）

15×H78(h=8)

100VU 2.0/100 1.0

№5（±0）
15×H78(h=36)
100VU 2.0/100 2.0

屋根あり
洗剤使用あり

大

汚水管及び汚水桝は赤、
雨水管及び雨水桝は緑
で表示すること。

取付管、公共桝を撤去
する場合は黒で表示す
ること。

桝番号は汚水、雨水
別々に下流の数字が大
きくなるようにつける
こと。

屋根なし
洗剤使用なし

№1(±0) J
15×H66(圧力解放蓋)

100VU 2.0/100 2.0

100VU 2.0/100 3.5

100VU 2.0/100 2.5

№③（±0) 1L

30×H83(15+5)

№②（±0)

30×H74(15)

№①（±0)

15×H69(15)

50VU 0.5

50VU 0.5

合流区域では、大雨時のエアー逆流対策を行うこと。
・逆流抑止機能付き公共桝の設置を行う。
・逆流抑止公共桝の使用が難しい場合は、宅内側で圧力開放蓋のなどエアー逆流対策を行う。
・極力、雨水と汚水を２系列にして管理しやすい配管としてください。
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75VU 0.6 大

100VU 2.0/100 0.5

H=1.30

【１Ｆ 平面図】

M

100VU 2.0/100 0.5

15×H59

№④（+0) J

№9（±0）

15×H79(h=19)

汚 φ230TP

汚 φ250HP

100VU 2.0/100 2.5

150VU 1.0/100 4.0

新設公共桝(±0)

20×H80（逆流抑止機能）

0.3m
以上

1.0m
以内

0.5m
以上

100VU 2.0/100 0.5

№8（±0）

15×H34

15×H30

№6（±0)

№7（±0）

15×H35

100VU 2.0/100 1.5

撤去 150TP 3.8

撤去 公共桝

20×H80（A型）

42.34 34.73

1号

1号
1号

下水道承認工事（取付管、公共桝に関する工事）部分は
「承認工事（取付管）図面作成例」を基に作成してください。
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玄関

住 宅

倉 庫

№3 蓋のみ交換
（圧力開放蓋）

№4 蓋のみ交換
（圧力開放蓋）


